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LEGENDA NOVYCH VEDENI VN LEGENDA NOVYCH VEDENI NN LEGENDA PRVKU

kabelové vedeni VN o kabelové vedeni NN (o] rozpojovaci skii
venkovni vedeni VN - holé vodice venkovni vedeni NN (holé vodice) l A U T 0 R l Z A C E :
—————————— N pfipojkova skfifi l l
————————— venkovni vedeni VN - izol. vodice @ w e w o« = VENkOVN] vedeni NN (izol. vodice) X I
. . A ] ) e =1 elektromémy rozvadst | |
e —— = venkovni vedeni VN - zavésny kabel —— e ———— — venkovni vedeni NN (zavésny kabel) / : |
— — — — — chranitka — — — — — chranitka € devény sloup jednoduchy ] — ! |
protiak protiak @  drevény sloup jednoduchy s patkou l |
. P . ~ vy s : PostSigniim Qu |
LEGENDA STAVAJICICH VEDENI NN DD dieveny sioup dvojity R | |
stav. kabelové vedeni VN —_— stav. kabelové vedeni NN | @@ | drevény sloup dvojity s patkou i i
stav. venkovni vedeni VN - holé vodice =~ = @m— stav. venkovni vedeni NN (holé vodice) ®| drevény sloup dvoiity A s patkou / , |
stav. venkovni vedeni VN - izol. vodice =~ s e e e stav. venkovni vedeni NN (izol. vodice) . ) . " l
Q betonovy sloup jednoduchy | |
stav. venkovni vedeni VN - zavésny kabel — i — - stav. venkovni vedeni NN (zavésny kabel) L ISR N T L AT N TR L N N N T ————————————————— e ———————
e betonony lovp o VYPRACOVAL Ing. Martin Hort Z0D. PROJEKTANT Ing. Martin Hort I
LEGENDA DEMONT. VEDENi VN LEGENDA DEMONT. VEDENi NN Bl occlovy stozér prihradovy /
————X————— dem. kabelové vedeni VN ———X——— dem. kabelové vedeni NN J__ uzemnéni . . . HEP electrical sro.
— — X~ — — dem. venkovni vedeni VN - holé vodice — — X— — — dem. venkovni vedeni NN - holé vodice _ I ZHOTOVITEL PD HER electrical s.r.0. 1 .maje 117, 664 84 Zastavka LamSje 7,062 B3, Zostivke
— - — - - — - — dem.venkovni vedeni VN - izol. vodice — - — - % - — - — dem.venkovni vedeni NN - izol. vodice J— 25770 95717 KRAJ JihomoraVSky OKRES ZanmO
—-—-- K--—-- —  dem. venkovni vedeni VN - zavésny kabel ———-- K--—-- —  dem. venkovni vedeni NN - zavésny kabel T . . i
& sola KATASTR. UZEMI Vedrovice, [777536] [
LEGENDA INZENYRSKYCH SITi /= lsekovy odpojovat M|STO STAVBY Vedrovice
——————— telefon
vodovod ([ tefostanice soupovs STAVEBNIK EG.D, a.s. LIDICKA 1873/36, 602 00 BRNO C. STAVBY: 1040001104
A kanalidzarlze NTL trafostanice kioskova NAZEV STAVBY DATUM 0 1 / 2024
—_ - — rozvod plynu - v r r A% .
— hranice odk éh .
— e —— rozospST L] o e, VEDROVICE, PREPOJENI SITE NN FORMAT: 1XA1
— we rozvod plynu - VTL 7 startovaci/cilova jama STUPEN PD: DPS
e e A o NAZEV VYKRESU MERITKO: | G. VYKRESU:
Projektované zafizeni VN zanceno ¢ervenou barvou! Ll vystrazna tabulka . . .

Projektované zafizeni NN zanceno zelenou barvou!

CELKOVA SITUACE STAVBY 1:500 C.02

Stavajici zafizeni NN zan¢eno oranzovou barvou!
Demontované zafizeni VN a NN zanéeno tmavé modrou barvou!
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